
Accions de manteniment que cal fer

Recomanacions
Cal tenir en compte que la instal·lació de gas comporta un grau 
de perillositat considerable i es recomana extremar les mesu-
res de seguretat.
La sala de comptadors no es pot destinar a cap altre ús, i 
només hi poden accedir les persones autoritzades.
Es recomana tancar la clau general de pas de l’habitatge en cas 
d’absència prolongada.
En cas que es vulguin fer reformes o reparacions de la ins-
tal·lació, prèviament cal demanar permís a la propietat o comu-
nitat de propietaris de l’immoble. 

La revisió de la instal·lació de gas natural l’ha de fer la companyia 
subministradora segons la normativa vigent. 

En cas de detectar-se una fuita de gas, cal tancar la clau general de 
pas i ventilar. S'ha d'evitar la formació d'espurnes i no s’han utilitzar 
equips ni instal·lacions elèctriques en aquest espai ni obrir o tan-
car interruptors. 

Cal avisar immediatament a una empresa instal·ladora autorit-
zada o bé el servei d'urgències de la companyia subministradora.

Cal revisar la caldera i cal netejar l’interior de la xemeneia de la 
caldera. 

S’han de substituir els tubs flexibles de la instal·lació de gas. 

Cal comprovar la correcta ventilació dels locals on s'utilitzi gas 
(reixetes de ventilació superior i inferior).
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Qualsevol reforma o reparació l’ha de realitzar una  empresa 
instal·ladora de gas autoritzada.
Es recomana llegir detingudament les instruccions d els fa-
bricants dels aparells de gas abans d’utilitzar-los  per primera 
vegada.
No es poden deixar aparells de gas (com ara estufes  de butà) 
encesos mentre dormim.
Les bombones de gas butà s’han d’emmagatzemar en un  espai 
ventilat i lluny de fonts de calor. Cal evitar emma gatzemar-les 
en soterranis.

Consulteu-ho a un tècnic competent.Cada 5 anys 

Cada any 

Cada 4 anys 

Cada any
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